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1  Objekt
I ett naturområde längs Fabrikörvägen äger Genova AB tillsammans med
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) fastigheten Sicklaön 13:24
genom joint venture bolaget Nacka Dotter 14 AB. Fastigheten ingår i
stadsbyggnadsprojekt detaljplan 5 Berget i Nacka strand, där de tänkt att
uppföra bebyggelse i form av bostadshus.

2  Omfattning och syfte
Detta PM omfattar mätning av markradon utförda av Tyréns Sverige AB
inom området för den planerade byggnationen. Syftet med utredningen är
att översiktligt bestämma radonhalten i marken inom fastigheten.

3  Utförda undersökningar och metod
Den 27 okt 2022 utfördes mätningar med en gammaspektrometer på berg
av Tyréns Sverige ABs fältingenjör Björn Nilsson i 10 punkter jämnt spridda
inom fastigheten.

4  Resultat

Tabell 1: Mätresultat från gammaspektrometermätning.

För att omvandla U [ppm] i Tabell 1 till Bq/kg multiplicerar man med
omräkningsfaktorn 12,35. Beräkningar visar att uppmätta halter av
markradon varierar mellan 0 och 54,7 Bq/kg vilket innebär att marken
klassas som lågradonmark enligt Tabell 2.
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Tabell 2: Klassning av radonmark.

Figur 2: Utdrag ur SGUs gammastrålningskarta för Uran.

5  Rekommendationer
Med bakgrund av att såväl utförda mätningar som SGUs
gammastrålningskarta visar låg förekomst av uranstrålning inom området
klassas marken som lågradonmark, vilket innebär att planerade byggnader
rekommenderas att utformas som minst radonskyddade.


